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Schaltuhr

a

PE 

N 

220 V~
Umschalt-

kontakt

Summensicherung oder 

Abzweigklemmstein 

nach VDE

L 3

Absicherung 

(SLS-

Schalter) 

gemäß VDE

L 1

L 2

Für die Steuersicherungen F1 und F2 muss 

immer derselbe Aussenleiter (Phase, 

bevorzugt L1) verwendet werden

Verdrahtung gemäß VDE

F1 6 A plombierbar

eHz

Drehstrom

Doppeltarif -

Zähler

NT 1.8.1

HT 1.8.2
Freigabe-

kontakt

Steuersicherung

F2     16 A

Spule

Lastabwurfrelais

N lf = Lastfreigabe

tf = Tariffreigabe

Nr. 380 - 401

Nachtspeicherheizung

Standard
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messtechnik@stm-stw.de

02154 / 4702 -176


