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Messkonzept 5

kaufmannisch-bilanzielle Weitergabe

y 4 I 4
Stadtwerke Service
Meerbusch Willich

Erzeugungsanlage

Kunde 2

Kundenanlage

Kunde 1

Absicherung
(SLS-
Schalter)
gemaf VDE

Summensicherungen

Energierichtung

nach VDE
Mk5:Z1 Mk5:Z2
eHz eHz
Drehstrom Drehstrom -
2-Richtungszahler g Lieferzahler
Bezug 1.8.0 5 mit Ricklaufsperre
Lieferung 2.8.0 :g) Obis 2.8.0
@
c
L
@
@
@

Energierichtung

messtechnik@stm-stw.de Tel. 02154 / 4702 -158

Mo.-Do. 08:00-12:00 Uhr Di. 13:00-16:00 Uhr
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Meerbusch Willich

Netz des Netzbetreibers
Netzanschluss _
< Eigentumsgrenze
Kundeneigenes Netz
Z1 und Z2 missen
beide SLP- oder Mk5:Z1 Mk5:Z2
beide RLM-Zahler sein
Zweirichtungs- Zweirichtungs-
zéhler zéhler
o—
Kundenanlage Erzeugungs-
anlage

messtechnik@stm-stw.de Tel. 02154 / 4702 -158

Mo.-Do. 08:00-12:00 Uhr Di. 13:00-16:00 Uhr




