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PE 

N 

Summensicherung oder 

Abzweigklemmstein 

nach VDE

Kundenanlage

Haushalt

L 3

eHz

Drehstrom

Lieferzähler

mit Rücklaufsperre

Obis 2.8.0

Absicherung 

(SLS-

Schalter) 

gemäß VDE

L 1

L 2

PV-Anlage BHKW

eHz

Drehstrom

Zweirichtungs -

Zähler

Bezug 1.8.0

Lieferung 2.8.0

eHz

Drehstrom

Lieferzähler

mit Rücklaufsperre

Obis 2.8.0

eHz

Drehstrom

Lieferzähler

mit Rücklaufsperre

Obis 2.8.0

Nur in Absprache und mit der Genehmigung des Netzbetreibers

, 

Z4 Z3 

Z2 

Z1 
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Zweirichtungs-

zähler

Lieferzähler

mit

Rücklaufsperre

Kundenanlage
Erzeugungs-

anlage 2

Nur in Absprache und mit der Genehmigung des Netzbetreibers

Erzeugungs-

anlage 1

Mk6:Z2

Lieferzähler

mit

Rücklaufsperre

Mk6:Z4

Lieferzähler

mit

Rücklaufsperre

Netz des Netzbetreibers
Netzanschluss

< Eigentumsgrenze

Kundeneigenes Netz

Z1 bis Z4 müssen

alle  SLP- oder

alle RLM-Zähler sein

Mk6:Z1
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