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Hinweis zum Aufbau

einer Warme-, Regel- und MelR3anlage

VAV AY

Stadtwerke Service
Meerbusch Willich

Ubersichtsschema Nahwarmeversorgung
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Auftragsseite SG

Gemischter Heizkreis

Auftragsseite Kunde =—————>
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Legende
Schaltschrank+Regelung
Temperaturfiihler
AuRentemperaturfihler
Rickschlagventil
Plattenwarmetauscher
Volumenstromregler
Stellantrieb
Wirmemengenzihler
Sicherheitsventil
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Schmutzfanger

Thermometer

Entleerung/Entliiftung
Sicherheitstemperaturwachter/-begrenzer
Kugelhahn

Umwalzpumpe drehzahlgeregelt
Spiilanschluss

3-Wege Mischventil

Manometer

Gewindeanschluss

X1 wird beigestellt, Kabel und Anschluss durch Kunden

Direkter Heizkreis

X = Ausfiihrung und
Auslegung durch
Fachunternehmen des
Kunden

Bei evtl. Fragen zum Aufbau der Anlage wenden Sie sich bitte an die Abteilung Energiedienstleistungen.

Abteilung Netzplanung/Assetmanagement

Telefon: 02154-4703-335

eMail: netzplanung@stm-stw.de

Abteilung Energiedienstleistungen

Telefon: 02154-4703-284

eMail: energiedienstleistungen@stm-stw.de

Datenschutzerklarung / Vordrucke unter www.stadtwerke-service.de

Im Auftrag von Stadtwerke Willich GmbH und Stadtwerke Meerbusch GmbH

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG - GieRerallee 24 - 47877 Willich - Tel.: 02154 / 4703-0



